Sé& héir monteras och forléiggs
serviskabel fill sméhus

Fasadskapet skall monteras vertikalt p& stadigt och
vibrationsfritt underlag. Det far inte monteras invid
dérrens lassida eller i samma regel som ev. sopskap

ar infdst i.

Fasadskapet - inféllt eller utanpaliggande -
levererar din elinstallatér. Elmataren levereras
och monteras av elnétégaren.

Rorets innerdiameter

bér vara minst 2 ggr
kabelns ytterdiameter.
Dock minst 50 millimeters
ytterdiameter.
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Tank pa att elmétare
maste kunna betjGnas av
elndtdgarens personal.
Skapet far saledes inte
byggas in i t ex carport,
uterum, bostad eller
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Figur 1. Montering av serviskabel med rér
infallt i grundmur, alternativt utanpd grund,

och inféllt fasadmatarskap.
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Figur 2. Utférande av kabelgrav visande
samférlaggning av el- och teleservis pa tomt-

mark.

Q\dra lasta ul'rymmenj

Draggrop vid husliv
och tomtgrans fér att
underlétta dragning.

Roret tdtas i bada
andarna efter rérléagg-
ning sa att vatten, sand,
jord eller dylikt ej kan
tranga in.




